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ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

Нашій
Ы.1.Л"4

випробовувань

від « 25 » 01. 2019 року

*• Реєстраційний номер, об’єкт (и) випробовування:
КП «Чорноморськводокаиал» (іконтрольні точки)
Вода питна артезіанська -  0046-■0047

2. НД на об’єкти випробовування : ДСанПіН №2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води
питної, призначеної для споживання людиною»

3. НД на методи відбирання зразків : ДСТУ КО 5667-11:2005
4. Замовник, (виробник )адреса: КП «Чорноморськводокаиал» -  68003, Одеська обл ас 11

м. Чорноморськ, проспект Міра, 41-а
5. Супровідні документи: акт відбору проб води питної артезіанської від 22.0 і .201 ,

Проби відібрані в стерильний скляний та поліпропіленовий посуд.
Умови відбору та транспортування -  проби доставлені автотранспортом замши > 
в термосумці._______________________________________________

6- _Дата одержання об’єкту (ів) випробовування: 22.01.2019р.____________
7- Дата проведення випробовування: 22.01.2019- 24.01.2019р.
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продовження протоколу №  28 від 25.01.2019р.

№  результатів  
лаб.

досл ідж ень

Н айм ен уванн я 
показників , 

ін гредієн тів  та  інш е
Д оп устим і р івн і, 

не б ільш е
Результати

випробування
Н Д  на м етод и  
випробування

Н еви зн а
ченість

вим ірю в
ань

В ідм ітка
про

відповіли  іст

6Вода питна артезіанська (артезіанська свердловина, проспект Міра, 15 -ж) -  004
486-488 Мезофільні аеробні та 

факультативно-анаеробні 
мікроорганізми (Загальне 
мікробне число КУО/см3)

< 100 0 Наказ МОЗ 
України №60 від 
03.02.2005

Відповіла'

Загальні колі форми 100 
куб см Виявлення 
бактерій групи кишкової 
палички (Загальні колі 
форми 100 см3

Відсутні Відсутні Наказ МОЗ 
України №60 від 
03.02.2005

Відповідає

Е.соїі 100 куб см Відсутні Відсутні Наказ МОЗ 
України №60 від 
03.02.2005

■ Відповідає

Ентерококи 100 куб см Відсутні Відсутні Наказ МОЗ 
України №60 від 
03.02.2005

■

Відповідає

110 Запах при 20 С°
< 3  балів

0 ГОСТ 3351-74 - Відповідає
Запах при 60 С° 0

Присмак < 3  балів 0 ГОСТ 3351-74 _ Відповіла
Забарвленість < 35 градусів 4,73 ГОСТ 3351-74 - Відповіла»
Каламутність < 3,5 НОК 0,04 ДСТУ

1807027:2003
- Відповіла'

Вода питна артезіанська (артезіанська свердловина, вул. Парусна,4-6) -  00̂ 7
489-491 Мезофільні аеробні та 

факультативно-анаеробні 
мікроорганізми (Загальне 
мікробне число КУО/см3)

< 100 0 Наказ МОЗ 
України №60 від 
03.02.2005

Відповіла»

Загальні колі форми 100 
куб см Виявлення 
бактерій групи кишкової 
палички (Загальні колі 
форми 100 см3

Відсутні Відсутні Наказ МОЗ 
України №60 від 
03.02.2005

Відповіла»

Е.соїі 100 куб см Відсутні Відсутні Наказ МОЗ 
України №60 від 
03.02.2005

Відповіла»

Ентерококи 100 куб см Відсутні Відсутні Наказ МОЗ 
України №60 від 
03.02.2005

Відповідає

111 Запах при 20 С°
< 3  балів

0 ГОСТ 3351-74 - Відповідає
Запах при 60 С° 0 - Відповіла»

Присмак < 3  балів 0 ГОСТ 3351-74 - Відповідає
Забарвленість < 3 5  градусів 4,18 ГОСТ 3351-74 - Відповіла»
Каламутність < 3,5 НОК 0,04 ДСТУ

1807027:2003
- Відповіла»

Відповідальні виконавці: /Зав. санітарно-гігієнічною лабораторією
Карпенко Л.П.

Зав. бактеріологічною лабораторією 
_______________Красіловська О. М.

9. Висновок (думки та тлумачення):
Проби води питної артезіанської (0046-0047) за дослідженими показниками відповідають 
ДСанПіН №2,2.4 -171 -10«Гі іл єнїчні вимоги до води.д;йтної, призначеної для споживання люди і ю;
Лікар: О

(відповідальний1 за оформлення протоколу виїїпобовбшання)

«25 »01. 2019 р .
Примітки :

Результати відносяться до випробовуваної проби.
Передруковування протоколу випробовувань частково або повністю без дозволу випробувального центру забороняється 

* - похибка або невизначеність вимірювань вноситься в протокол, якщо вона стосується вірогідності або застосування результатів
випробовувань, якщо цього вимагає замовник або якщо невизначеність впливає на відповідність діапазону, зазначеному в тех! і 
умовах.
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